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CAIET DE SARCINI
privind achizitia: ,, Servicii pentru verificarea, repararea si incdrcarea stingdtoarelor de

incendiu”

Denumire serviciu si specificatii tehnice

Denumire UM Cant. Caracteristici

Servicii de model buc 2 Stingatoare cu spuma aeromecanica

verificare, SM 3 si gaz de refulare dotate cu

reincarcare si _ manometru

reparare model buc 251 Stingétoare cu pulbere si gaz de

stingatoare P6 refulare dotate cu manometru

de incendiu model buc 10 Stingatoare cu pulbere sigazde |
P10 refulare dotate cu manometru ;
model buc 2 Stingatoare cu spuma mecanicad |
SM 50 dotate cu manometru
model buc 1 Stingatoare cu pulbere si gaz de
P50 refulare dotate cu manometru

o Conditii de participare

Ofertantul trebuie sa prezinte autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de verificare,
reparare i reincarcare a stingatoarelor de incendiu emisa de Ministerul Administratiei si
Internelor — Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila in conformitate
cu Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.

Ofertantul trebuie sa detina autorizatie ISCIR pentru activitatea de umplere,
reparare, verificare tehnica periodica, scoatere din uz si casare a recipientelor butelii pentru
gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune — Prescriptii tehnice ISCIR PT-
C5/2003. In cazul in care ofertantul nu detine aceasta autorizatie ISCIR, trebuie sa detina si
sa prezinte un contract de colaborare cu o societate autorizata.

Ofertantul sa se regdseasca in "Lista cu persoanele autorizate in conformitate cu
OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrdrilor de verificare, reincircare si reparare a

stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de
sera”, de pe site -ul IGSU.

e Pretul si plata serviciilor
Pretul serviciilor va fi exprimat in lei pe bucata, fara TVA, pentru fiecare tip/model de

stingator si va include si costul cheltuielilor cu substantele de stingere inlocuite si cel al
transportului la/de la subunitatile care le detin in dotare.




Pretul ofertat pentru fiecare tip/model de stingator nu va cuprinde pretul
eventualelor piese si subansamble inlocuite.

Oferta castigatoare va fi stabilita in functie de pretul total cel mai scazut pentru
intregul lot de stingdtoare.

Pretul stabilit de ofertant in oferta este ferm si nu poate fi schimbat sau indexat
ulterior, pe timpul derularii contractului.

Costul pieselor si subansamblelor ce necesita eventuala inlocuire cum sunt
manometre, furtune, etc. vor fi prezentate intr-un deviz distinct, urmand a fi facturate
separat, la pretul de achizitie, numai in baza intocmirii unui proces verbal de constatare
acceptat de beneficiar.

Pentru aceste piese si subansamble se vor prezenta facturi de achizitie in copie.

Durata contractului se va putea prelungi, cu pastrarea preturilor unitare ofertate,
prin Act aditional.

Valoarea anuala a contractului se va suplimenta, cu pastrarea preturilor unitare
ofertate, prin Act aditional in urmatoarele situatii:

- suplimentarea cantitatii de stingatoare fata de cea prezentat3 in Anexa 1 datorita

unor noi achizitii;

- necesitatea reincarcarii unor stingatoare utilizate in caz de stingere a unui

inceput de incendiu, descarcari accidentale, efectuarea unor aplicatii sau
instructaje.

* Executarea serviciilor

Verificarea stingatoarelor, verificarea la presiune a recipientelor, repararea,
incarcarea si marcarea stingatoarelor se vor face cu respectarea prevederileor Normelor
tehnice aprobate prin Odinul M.A.l. nr.138/2015 in ceea ce priveste operatiunile de
verificare, reincdrcare si reparare a stingatoarelor de incendiu.

Prestarea serviciilor se va face pe baza de comanda, in trei perioade corespunzator
scadentelor, asa cum sunt prezentate in anexa nr.1.

Toate lucrarile aferente activitdtii de service la stingdtoare se vor derula la
subunitatilor institutiei prin deplasarea de catre firma prestatoare a unui atelier mobil, sau
prin colectarea stingatoarelor si asigurarea gratuita a transportului de catre firma
prestatoare de servicii la atelierele proprii; in acest caz firma prestatoare de servicii va pune
la dispozitia beneficiarului (la punctul de lucru de unde se ridica stingatoarele) un numar
echivalent de stingatoare incarcate, aflate in garantie, pentru a fi utilizate in perioada
executarii lucrarilor de service la stingatoarele beneficiarului.

Stingatoarele ce fac obiectul prezentelor servicii vor fi ridicate din subunitati de catre
prestator in prezenta unui reprezentant al beneficiarului, in timpul programului normal de
lucru 07.00-16.00, in baza unui proces verbal de predare-primire in care se va stabili si daca
este cazul inlocuirii anumitor piese sau subansamble, tipul si numarul acestora.

Durata de timp in care stingatoarele vor fi returnate, verificate si incarcate, la punctul
de lucru de unde au fost preluate nu va fi mai mare de 7 zile calendaristice.

Mentionam ca locatiile subunitatilor unde sunt situate stingatoarele sunt prezentate
in anexa nr.1.

e Receptia serviciilor
Receptia serviciilor va fi facuta la subunitatile beneficiarului pe baza de proces verbal
de receptie a serviciilor de catre comisia subunitatii in prezenta delegatului prestatorului.
La receptie stingatoarele vor fi insotite de urmatoarele documente :
- certificat de calitate, garantie declaratie de conformitate pentru piesele si
materialele utilizate




- certificat de calitate, garantie si declaratie de conformitate pentru operatiunile

tehnice efectuate.

in cazul in care la receptie se constatd cd una sau mai multe caracteristici ale
stingatorului nu corespunde calitativ, prestatorul are obligatia ca, fara modificarea pretului
contractului, sa procedeze la a presta din nou serviciile gasite ca necorespunzatoare sau de a
efectua toate modificarile necesare, in termen de 3 zile lucratoare de la data constatarii .

Nu se admite inlocuirea de catre prestator a stingatoarelor preluate de la D.G.A.S.P.C.
Valcea pentru verificare, intretinere si reparare cu alte stingatoare.

e Alte precizari

Perioada de garantie a ce va fi acordata de prestator pentru stingatoarele la care a
efectuat interventii se calculeaza de la data semnarii procesului verbal de receptie si este :

- minimum 12 luni pentru operatiunile efectuate (manopera)

- minimum 12 luni pentru piesele noi care se monteaza , inlocuindu-le pe cele

uzate

- minimum 12 luni pentru pulberea stingatoare/spuma incarcata

in cazul in care, pentru stingerea unui inceput de incendiu la punctele de lucru ale
beneficiarului sau altor terti utilizatori, nu au putut fi utilizate stingatoarele livrate de
prestator ca urmare a unor deficiente pe care organele abilitate pentru anchetarea acestui
tip de incident le considera cauzate de calitatea defectuoasa a operatiilor de incarcare —
verificare - reparare, raspunderea materiala, civila si penala pentru daunele aduse, revine
prestatorului .

Daca in perioada de garantie acordata de catre prestator pentru serviciile efectuate
se constata defectiuni/functionari anormale ale stingatoarelor, prestatorul are obligatia ca in
maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea beneficiarului sa verifice cauzele care au dus la
functionarea necorespunzatoare si sa repare toate stingatoarele care prezinta defecte care
nu sunt cauzate de modul de intretinere si exploatare.

Prestatorul de servicii va aduce la cunostinta beneficiarului (daca este cazul) despre
stingatoarele necorespunzatoare sau cu grad avansat de uzura care nu mai pot fi reabilitate .

Cerintele de calitate prezentate in Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind
minimale. In acest sens, orice ofertd prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de
sarcini, va fi luatd in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.

Intocmit,
Popescu Cristian
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Anexa nr.1

TABEL REPARTIZARE STINGATOARE

Subunitatea

Numar stingatoare

Scadenta
iulie 2018

Scadenta
septembrie
2018

Scadenta
ianuarie 2018

Model P6

Model | Model

P6 P50 P6

Model

Model
P10

Model
SM 3

Model
SM
50

SRRCD Rm. Vélcea
Str. Ferdinand, nr.32

10

CSC Rm. Valcea
str. L. Rebreanu, nr.4

10

CP ANDREEA Rm.
Valcea
str. N.lorga, nr.20

12

CP ANA Rm. Valcea
str. L.Rebreanu, nr.2

15

C Troianu
Rm. Valcea, Calea lui
Traian, nr.27-29

10

C. Goranu, Rm. Vélcea,
str. Calea Bucuresti,
nr.2A

10

Sediu Rm. Valcea, str.
T. Vladimirescu, nr.28

10

19

CPV N. Balcescu

CIA Milcoiu

CRR Govora, str. T.
Vladimirescu, nr. 41

—

CIA Bistrita

19

CRRN 1 Babeni
Calea lui Traian, nr. 161

[edle))

CRRN 2 Babeni
Calea lui Traian, nr. 128

15

C. Pinocchio Babeni
str. D. Vranceanu, nr. 11

CRR Babeni + Casa
"Nicoleta”
Calea lui Traian, nr. 124

13

CRRN Maciuca

10

CIA Lungesti

10

W
-

CIA Zatreni

18

TOTAL

96

136 1 19
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